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Corrente Nominale [A]

Ripartizione delle Fasi /Potenza kW

Note / Regolazioni

Condizioni di posa in opera

Potere d'interruzione [kA]

Portata conduttura Iz [A]

Corrente Differenziale [mA]

Note

Caratteristiche

Lunghezza [m]

Note

Sezione [mm ]

2

Numero di Poli

Numero

QUADRO BAIE CARICO  Q.B.

Protezione di back up :

Corrente corto circuito in ingresso :

all'interno del quadro:

Posizione morsettiere:

Range di temperatura ambiente:

Max temperatura ammessa

Tipo di installazione:

Tensione Nominale:

Frequenza:

Tipo di quadro: EN 61439

A parete, all'interno

dell'edificio

IN(Alta) OUT(Alta)

50°C

+5/30°C

50 Hz

400 V

Carpenteria:

Trifase (presunta)

Monofase (presunta)

Resina IP55 (minimo) 

chiusura a chiave

�6 kA

�6 kA

portello trasparente

NO

Limiti dimensionali : SI verificare in loco

a) Altezza campanelli e pulsanti di comando b) Altezza presa energia, tv e telefono

c) Altezza citofono d) Altezza interruttori, quadri elettrici

A25�016�E�02.1

NUOVO GENERI VARI 04
IMPIANTO ELETTRICO ORDINARIO

SCHEMI PLANIMETRICI PIANO PRIMO E PIANO TERRA LATO EST
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C. Giacobazzi
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Emissione
Emissione PDC

Febbraio 2026
Maggio 2026
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